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过道天桥

过道天桥

门诊楼

食堂主楼

妇儿中心楼

泵

泄压阀DN50

截止阀304/DN65

截止阀

截止阀DN80

截止阀DN80

截止阀DN80

绿化地面

楼顶蓄水箱

出水口

进水口

截止阀DN80

1；进口不锈钢水泵基础制作及设备配套管路及阀门的安装

2；水泵配套人机界面变频智能化自动控制系统制作安装

3；40mm混凝土墙体穿管开孔

4;  水泵房顶部绿化地面排管土石方开挖及填埋水泥地面砖砌修复处理

5；大楼设备夹层地下室支架及管路安装

6；所有管路阀门的安装施工

7；室外管路及阀门的防锈及保温处理

11； 现场施工的安全措施处理

12；原因设备的保护措施处理

无锡第二人民医院给水管路改造示意图

秀德尔水处理科技有限公司

8；混凝土墙体开孔防水处理

A

单向阀304/DN65

XDB

ZCX

BPGSGZ

对接原供水管

对接C楼PPR供水管

过道天桥吊顶内顶部走管

大楼设备夹层顶部走管

与原有设备管路连接

Φ67*3.5

Φ89*3.7

Φ89*3.7

控制柜

9；所有管路延楼层和设备层顶部走向施工

10；所有更换管路与原有供水管路对接


